Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.

HASZNOS TELI TUDNIVALOK

Hogyan védjiik az ivovizmérdbinket és a vizvezetékeinket a fagykarok ellen?

A fagyok Dbekoszontével érdemes idejében megtenniink a sziikséges
ovintézkedéseket, hogy elkeriiljiik a hideg hatasara bekovetkezé ivovizmérs-
meghibasodas helyreadllitasanak, illetve a vizelfolyas miatt jelentkez6 magasabb
vizdijszamlanak a koltségeit. Az ERV. Zrt. felhivja a figyelmet a vizvezetékek és az
ivovizmérdk fagy elleni védelmének fontossagara, amely a belsé halézaton a
Felhasznaléok feladata. A megrongalédott ivovizmérd javitasanak, pétlasanak,
szerelésének, hitelesitésének koltségeit a Felhasznalé koteles a szolgaltatonak
megtériteni. Fokozott elévigyazatossaggal a karok és a bosszusagok elkeriilhetéek.
Hogyan?

Rendszeresen vizsgaljuk meg, hogy nincs-e viz az aknaban, ellen6rizzik az aknafedlap
illeszkedését, megfeleld zarasat. Ugyeljiink ra, hogy ha az ivovizméré-akna fedele zsanéros,
mindig lehajtott allapotban legyen. A helytelendl visszarakott aknafedlap balesetveszélyes,
valamint a bearamlé hideg levegé az ivovizméré elfagyasat okozhatja.

A fedlap bels6 felliletét az akna nyilasanal megfeleld szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lassuk
el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivévizmérd mianyag fedelét tartsuk
lehajtott allapotban az elfagyas elkerllése érdekében.

Ha az ivévizmérd, illetve a csdvek a talajszinttél egy méternél kisebb tavolsagra vannak,
ajanlatos kulon hdészigetelésrél gondoskodnunk. H&szigetel§6 anyaggal vagy mianyag
féliaval fedjuk be az ivovizmérét ugy, hogy az kdbnnyedén eltavolithato legyen a leolvasaskor.
A ho szintén védelmet nyujt, ezért csak az ivovizméré-leolvasas eltt célszerl az aknarol
ellapatolni a havat.

Nemcsak az akndkban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az
ivovizmerdk. Ebben az esetben mindenképp Ugyeljink arra, hogy a téli hénapokra bezarjuk
az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljuk a torott Uveget.

A lakételepi hazakban az épulet dsszes vizfogyasztasat mérd szerkezetet legtobbszor a
kézmuUalagut és a folyosd mellett kialakitott tarold helyiségben szerelik fel. Az ivovizmérd
fagy elleni védelme a lakok6zosség feladata.

Az éplleten bellli vezetékek, illetve szerelvények esetében gybzédjink meg a helyiség
nyilaszarodinak épségeérél. Ha a falban levd vezetékben keletkezett a hideg hatasara jégdugo,
nem folyik a viz a csapbdl, mivel az elzarja a viz utjat. Ha a csdvet nem repesztette szét a
jég, hazilag is orvosolni lehet a problémat. llyenkor a helyiség felf(itése jelenti a megoldast.
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Ha a vezeték mar elfagyott a pincében és miianyagbdl van, kérjik szakember segitségét, és
ne fogjunk hozza nyilt langgal az olvasztashoz!

A lakatlan ingatlanoknal vagy a falakon kivll 1évd, illetve a nem kelléen szigetelt
vizvezetékek, kerti csapok esetén az ivovizmérd és a felhasznaldi vizhaldzat viztelenitését
feltétlendl el kell végeznink. A viztelenitéskor Ggyeljlink a viztelenitendé csészakasz el6tti
elzar6 szerelvény cseppmentes elzarasara, és err6l minden esetben gy6z6djunk meg,
ellenkezd esetben egész télen szivaroghat a viz.

Tavasszal, a tartos fagyok elmultaval mindenképp célszerlii megvizsgalnunk az ivovizmeéré-
akna allapotat, kilénodsen a hétvégi hazakban. A kerti csapokat csak akkor ajanlatos Gzembe
helyezni, amikor mar nem varhatoak fagyos éjszakak, hiszen a hideg jelentésen karosithatja
a szerkezeteket.

Az ERV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerii technikat javasolnak az allapotellenérzésre és
a halozat tesztelésére: zarjuk el gondosan valamennyi vizvételi hely kifolyészerelvényét és
nézzik meg a vizmérét. Ha a legkisebb csillagkerék mégis porog, valahol szivargas lehet a
halézaton, ezért érdemes szakemberrel atnézetni a rendszert. Keressik meg a baj forrasat
és javittassuk meg a hibas szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajanlatos legalabb havonta
egy alkalommal ellendriznlink az ivévizméré-aknat.

Probléma esetén hivja az ERV. Zrt. szakembereit a + (80) 22-42-42;
+ (48) 81-42-42 telefonszamokon!

Tisztelettel: ERV. Zrt.
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